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取扱／工事 説明書  取扱／工事 説明書  太陽熱温水器（自然循環形）

このたびは本品をお買上げいただきましてまことにありがとうございます。この取扱説明書

を読んで正しいご使用方法でいつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。

保証書（この取扱 / 工事説明書 終ページ）は必ず販売店名、設置日などの記入を確かめて、

大切に保管してください。

●●温水器は必ず満水の状態でご使用ください。

●●塩分を含む石灰などの硬度の高い水は給水しないでください。

●● 台風・強風シーズン前には温水器を固定しているステンレス線及びヒートンを点検してく

ださい（お買い上げの販売店にご依頼ください）。その後、満水にしてください。

※ 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要となります。※ 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要となります。

1 年に年に 1 回程度はお買い上げの販売店で点検を受けることをおすすめします ( 定期点検は回程度はお買い上げの販売店で点検を受けることをおすすめします ( 定期点検は

有償です）。有償です）。

TRS207AG

機種名 貯湯部 集熱部 架 台

CH-N23 CH-N23T SN15

WE-4
（東西型）

NS-4
（南北型）

CH-N24 CH-N23T SN20

WE-4L
（東西型）

NS-4L
（南北型）
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 特に注意していただきたいこと特に注意していただきたいこと
●●ここに示した事項は　　警告　　注意　に区分しています。ここに示した事項は　　警告　　注意　に区分しています。

　　　警告　　　警告　： この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能

性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

　　　注意　　　注意　：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物

　　　　　　　的損害の発生が想定される内容を示しています。

● ● 「　　注意注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が

あります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●●マークについては次のような意味があります。

　　　　　　　　　　　　……「禁止していること」を表すマークです。

　　　　　　　　　　　　……「必ず行なうこと」を表すマークです。

　　　　　　　　　　　　……「注意すべきこと」を表すマークです。

　　　警　告　　　警　告

◆◆据付けはお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。据付けはお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。

　 ご自分で据付工事をされ不備があると、水道管の水漏れ、落下の原因になります。

◆◆温水器の上に乗ったり物を置かない。温水器の上に乗ったり物を置かない。

　温水器が破損し、ケガをするおそれがあります。

◆◆使用時高温注意。使用時高温注意。

　 お湯を使用するときは、手で湯の温度を確かめてください。やけどのおそれ

があります。お湯の使い始めはぬるくても、急に熱いお湯が出る場合もあり

ます。ご注意ください。

◆◆ ご自分での修理、改造、移動、再配置及び点検、手入れ、除雪（温水器の上 ご自分での修理、改造、移動、再配置及び点検、手入れ、除雪（温水器の上

に積雪がに積雪が 30cm30cm 以上ある場合）などの高所作業をしない。以上ある場合）などの高所作業をしない。

　 高所作業をされると転落のおそれがあります。必ずお買い上げの販売店にご

依頼ください。

◆◆強風時には満水にする。強風時には満水にする。

　 台風シーズンなど強風の吹くおそれのあるときは、温水器を必ず満水にして

ください。

◆◆屋根への引き上げ作業時は付近に近寄らない。屋根への引き上げ作業時は付近に近寄らない。

　温水器、工具、取付け部材などの落下によりケガをするおそれがあります。

取扱説明書取扱説明書
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◆◆不要（製品破棄）になりましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。不要（製品破棄）になりましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

　放置していると、ワイヤーの腐食などにより落下するおそれがあります。

◆◆年に年に１回は点検を依頼してください（有償）。回は点検を依頼してください（有償）。

　 特に台風の前後や地震の後などは、よく点検してください。ワイヤーやネジに

ゆるみや外れがあると落下するおそれがあります。

　　　注　意　　　注　意

◆◆ご家庭の給湯以外の目的に使用しないでください。ご家庭の給湯以外の目的に使用しないでください。

◆◆お湯を飲用しない。お湯を飲用しない。

　 機器内や配管内に長時間たまっていた水やお湯は、水質が変わることがあり

ます。飲用、または調理に使用しないでください。

◆◆凍結防止のため水抜きをする。凍結防止のため水抜きをする。

　 冬季夜間凍結のおそれがある場合には水抜きをしてください。配管が凍結し

破損するおそれがあります。

◆◆ 植木を植えるとき、増改築のときは集熱部が日陰にならないように注意してください。 植木を植えるとき、増改築のときは集熱部が日陰にならないように注意してください。

◆◆ 屋根に設置した温水器の清掃は、お買い上げの販売店にご依頼ください。また、

屋根に設置していない場合でも、みがき粉、シンナー、ベンジン、塩素系の

洗剤などは使用しないでください。
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 使 用 方使 用 方 法
配管方法をお確かめになって正しくご使用ください。

貯湯タンク内を常に満水にして使用する場合貯湯タンク内を常に満水にして使用する場合

　給　水：給　水：給湯栓と冬期排水栓を閉じて、 給水栓を開いてください。

　給　湯 ：給　湯 ： 給水栓を開いたままで、給湯栓を開いてください。使用したお湯の量だけ自動

で給水されます。

　　　　　お湯が一定量出たころから、お湯の温度が下がってきます。

貯湯タンク内のお湯を使い切る場合貯湯タンク内のお湯を使い切る場合

　給　水：　給　水：給湯栓と冬期排水栓を閉じて、 給水栓を開いてください。

　給　湯： 　給　湯：  給水栓を閉じて、給湯栓を開いてください。貯湯タンク内のお湯を使い切ると

お湯が出なくなります。

　　　　　お湯を使い切った後は、必ず給水栓を開いて貯湯タンクに給水してください。

凍結のおそれがあるときは、給水栓を閉じて冬期排水栓と給湯栓を開いて水を抜いてください。

また、集熱部の排水栓からも排水してください。

 日常の点検、手入れ日常の点検、手入れ
　 長期間使用していないと水質が悪くなります。ご使用の際には一度排水し、水を入れ替

えてご使用ください。

　 台風の前後や地震の後などには、ワイヤーにゆるみや外れがないかの確認を、お買い上

げの販売店にご依頼ください。
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 故障・異常の見分け方と処置方法故障・異常の見分け方と処置方法
貯湯タンクのお湯を使いきると水になります。また、給水栓が閉まっている場合には給水

栓を開けてください。配管が凍結した場合にはお湯の出が悪かったり、出ない場合があり

ます。

故障や異常を感じたときは使用をやめ、お買い上げの販売店までご連絡ください。

 アフターサービスアフターサービス
修理について修理について

　 万一故障したり、調子の悪いとき、またはご不明な点がありましたら、お買い求めの販

売店にご連絡ください。故障などの連絡のときは、かならず、製品型式、据付け年月、

故障の様子など、できるだけくわしくお知らせください。

　移設、取りはずしの場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

保証書について保証書について

　保証書は、記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

　 保証書に設置日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入

がないときは、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。

　万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。

　この機器の保証期間は設置日から５年です。その他の詳細は保証書をご覧ください。

　 この取扱説明書やラベル類による指示、禁止、注意事項に反したご使用状態で万一事故

が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。

整備用部品の保有期間について整備用部品の保有期間について

　整備用部品の保有期間は、当製品の製造打ち切り後 13 年間となっています。

補修部品の供給期間について補修部品の供給期間について

　補修部品（整備用部品含む）の供給期間は製品の製造年より 13 年間です。

その他その他

　本取扱／工事説明書に記載の機種は BL 認定品で、貯湯タンクに BL マークを表示して

います。

　BL 認定品は、「瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保

険・損害賠償責任保険」付きです。一般財団法人ベターリビングが認定した BL マーク

の付いた優良住宅部品については、万一弊社または設置工事施工者が倒産などしている

場合、弊社などによる瑕疵保証責任などに代わる措置が同財団から受けられます。

　一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は、「03-5211-0680」です。　
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 仕　　　様仕　　　様

型 式 CH-N23

種 類 自然循環形太陽熱温水器

貯

湯

部

型 式 CH-N23T

外 形 寸 法 幅 2010 ㎜×奥行 515 ㎜×高さ 400 ㎜

質 量 25kg

貯 湯 量 190 Ｌ

配
管
接
続
口
径

給 水 口  G1/2（オネジ）

フロート採湯口 Rc1/2（メネジ）

排 水 口 Rc1/2（メネジ）

材

質

貯 湯 槽 高密度ポリエチレン

外 装 材 SUS430J1L ステンレス（土台は SUS430）

保 温 材 発泡スチロール

集

熱

部

型 式 SN15

外 形 寸 法 幅 1000 ㎜×奥行 1500 ㎜×高さ 62 ㎜

質 量 23kg

集 熱 面 積 1.4 ㎡

材

質

集 熱 体 SUS444 ステンレス（選択吸収塗装）

透 過 体 セミ強化ガラス（厚さ 3.0 ㎜）

外 装 材 A6063 アルミニウム（外装底板はポリプロピレン）

標 準 設 置 角 度 30°

集 熱 部 総 面 積 3.0 ㎡（1.5 ㎡× 2 枚）

保 有 水 量
（ 集 熱 部 含 む ）

200 Ｌ

満 水 時 質 量 271kg

附 属 品

＜貯湯部＞
接続金具（左）(1)、接続金具（右）(1)、集熱板連結金具 (1)、ボルト・ナッ
トセット (4)、ヒートン (8)、ボールタップ (1)、ステンレス線 (1)、オーバー

フローキャップ(1)、外装化粧板(1)、トラスネジ(3)、取扱/工事説明書(1)

＜集熱部＞（1 枚分）
取っ手 (1)、ボルト・ナットセット (2)、ステンレス線固定金具 (1)、注
意書き (1)
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型 式 CH-N24

種 類 自然循環形太陽熱温水器

貯

湯

部

型 式 CH-N23T

外 形 寸 法 幅 2010 ㎜×奥行 515 ㎜×高さ 400 ㎜

質 量 25kg

貯 湯 量 190 Ｌ

配
管
接
続
口
径

給 水 口  G1/2（オネジ）

フロート採湯口 Rc1/2（メネジ）

排 水 口 Rc1/2（メネジ）

材

質

貯 湯 槽 高密度ポリエチレン

外 装 材 SUS430J1L ステンレス（土台は SUS430）

保 温 材 発泡スチロール

集

熱

部

型 式 SN20

外 形 寸 法 幅 1000 ㎜×奥行 2000 ㎜×高さ 62 ㎜

質 量 31kg

集 熱 面 積 1.9 ㎡

材

質

集 熱 体 SUS444 ステンレス（選択吸収塗装）

透 過 体 セミ強化ガラス（厚さ 3.0 ㎜）

外 装 材 A6063 アルミニウム（外装底板はポリプロピレン）

標 準 設 置 角 度 30°

集 熱 部 総 面 積 4.0 ㎡（2.0 ㎡× 2 枚）

保 有 水 量
（ 集 熱 部 含 む ）

201 Ｌ

満 水 時 質 量 288kg

附 属 品

＜貯湯部＞
接続金具（左）(1)、接続金具（右）(1)、集熱板連結金具 (1)、ボルト・ナッ
トセット (4)、ヒートン (8)、ボールタップ (1)、ステンレス線 (1)、オーバー

フローキャップ(1)、外装化粧板(1)、トラスネジ(3)、取扱/工事説明書(1)

＜集熱部＞（1 枚分）
取っ手 (1)、ボルト・ナットセット (2)、ステンレス線固定金具 (1)、注
意書き (1)、ヒートン (2)
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工事説明書工事説明書

　　　警　告　　　警　告

◆◆ステンレスワイヤーを確実に固定する。ステンレスワイヤーを確実に固定する。

　 ステンレスワイヤーのたるみやねじれ、ヒートンとステンレスワイヤーの結び

方が不十分な場合、落下してケガまたは死亡につながるおそれがあります。固

定側の強度が十分であるかご確認ください。

◆◆専用架台を使用する。専用架台を使用する。

　　架台を設置するときは、当社純正架台をご使用ください。

　陸屋根に設置する場合は、アンカーボルトで確実に固定してください。

◆◆温水器と架台の固定を確実にする。温水器と架台の固定を確実にする。

　 固定が不十分な場合、台風や地震などにより落下してケガまたは死亡につなが

るおそれがあります。

■■ 工事をされる方へのお願い工事をされる方へのお願い

●● 機器を正しく、安全にご使用いただくために本書をよくお読みの上、指定された工事を

行なってください。

●● 温水器とは接続できない給湯機もあります。詳しくは各給湯機の取扱説明書をお読みく

ださい。

●●据付け工事終了後、本書を必ずお客様にお渡しください。

●● 当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に不具合（瑕疵）が生じ、施工者が無償修

理や損害賠償を行った場合 BL マーク証紙貼付の部品は、一般財団法人ベターリビング

の BL 保険制度に基づき保険金が支給されます。

●●一般財団法人ベターリビングが認定した BL マークの付いた優良住宅部品については、

万一弊社または設置工事施工者が倒産などしている場合、弊社などによる瑕疵保証責任

などに代わる措置が同財団から受けられます。

●●  BL 保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細は一般財団法人ベターリビングホーム

ページ（http//www.cbl.or.jp/）、BL 保険制度への質問は一般財団法人ベターリビング

（TEL03-5211-0559）でも受付ています。

●● 安全のために２人以上で高所作業を行なってください。足元は滑らないよう地下たびな

ど靴裏の溝がしっかりとしたものを履いてください。またヘルメット・安全帯は規格に

適合したものを装備し作業してください。

●● 安全帯固定用ロープは棟をまたいだ反対側のフェンス、柱、ベランダなどにしっかりと

固定してください。

●● 強風時、降雨時、作業中雨が降り出した場合、雨あがりなど瓦が濡れている時は絶対に

設置工事を行なわないでください。
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◆◆強風などで、海水が温水器に付着するような場所には設置しない。強風などで、海水が温水器に付着するような場所には設置しない。

　 機器の故障や温水器の落下事故の原因になります。

◆◆積雪（積雪（50cm50cm 以上）の所には設置しない。以上）の所には設置しない。

　 機器の破損や落下のおそれがあります。

◆ ◆ 集熱部の上に集熱部の上に 30cm30cm 以上の積雪がある場合は、除雪する。また除雪時には集熱以上の積雪がある場合は、除雪する。また除雪時には集熱

部をこわさないように注意する。部をこわさないように注意する。

　雪の重みで破損するおそれがあります。

◆◆地面から機器上部までの高さが地面から機器上部までの高さが 1313m を超える所には設置しない。m を超える所には設置しない。

　風の影響を受け、破損するおそれがあります。

◆◆強度のない屋根・棟瓦・まくら木には設置しない。強度のない屋根・棟瓦・まくら木には設置しない。

　屋根の損傷、棟瓦および本体の破損、落下事故のおそれがあります。

◆◆瞬間湯沸器への接続注意。瞬間湯沸器への接続注意。

　 瞬間湯沸器に接続する場合は、太陽熱温水器と接続可能なタイプをご選定くだ

さい。瞬間湯沸器への給水温度が高くなって沸騰するおそれがあり危険です。

　　　注　意　　　注　意

◆◆凍結防止に配管の保温工事を行なう。凍結防止に配管の保温工事を行なう。

　配管が凍結して破損すると水漏れやヤケドのおそれがあります。

◆◆温水器のガラス割れ。温水器のガラス割れ。

　温水器のガラスは飛来物で割れるおそれがあります。ご注意ください。
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 開　こ　ん開　こ　ん

■■ 開こんの際の注意事項開こんの際の注意事項

●ご使用になる目的、用途に機器が適合しているか確認してください。

●梱包材から機器をていねいに取り出してください。

■ 附属部品の確認附属部品の確認

　次の部品が附属されていますので確認してください。

　【貯湯部附属品】

　【集熱部附属品】（１枚分）

※ 別売の架台は、BL 対象外です。架台を使用して施工する場合には、貯湯タンク側板に貼っ

てある BL シールをはがしてください。

接続金具（左）

（１個）

接続金具（右）

（１個）

集熱板連結金具

（１個）

ボルト・ナットセット

（各４個）

オーバーフローキャップ

（１個）

外装化粧板

（１個）

ボールタップ

（１式）

ヒートン

（８個）

ステンレス線

（φ2.6mm、30m）

トラスネジ（３個）

（給水タンク蓋用予備）
取扱／工事説明書

取っ手

（１個）

ボルト・ナットセット

（各２個）

ステンレス線固定金具

（１個）
注意書き

ヒートン（２個）

(SN20 のみ )
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 据　付　け据　付　け

■■ 外形寸法図外形寸法図

　・CH-N23

　

　・CH-N24
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■■ 据付け場所の選定据付け場所の選定

　 機器を据付ける場合は水道工事などの付帯工事のできる場所にしてください。据付け場

所を選定するときは、次の事項をよく確認してから決めてください。

温水器の重量に耐えられる場所温水器の重量に耐えられる場所

　 温水器は満水時約 300kg になります。

　屋根の構造と強度をお調べの上、この重量に十分耐えられるかを確認してください。

南向きで日光がよく当たる場所南向きで日光がよく当たる場所

　 南向きで日光がよく当たる場所を選んでください。建物や樹木などの影になる所は避け

てください。

取付角度が取付角度が 2020 ～ 3535°になる場所°になる場所

　 取付角度が水平面より必ず 20 ～ 35°になる場所を選んでください。角度が小さいと

きのために別売の架台を用意しております。

　 架台は、BL 対象外です。架台を使用して施工する場合には、貯湯タンク側板に貼って

ある BL シールをはがしてください。

　

積雪地域での設置積雪地域での設置

　 積雪50cm以上の地域には設置しないでください。機器の破損や落下のおそれがあります。

　 積雪の多い地域に設置する場合には、温水器の後ろに雪が積もり過重のかからない場所、

温水器の上に大量の雪が落ちてこない場所を選定してください。

　積雪が 30cm を超える場合は、除雪してください。

設置高さ設置高さ

　 地面から機器上部までの高さが 13m 以下になるように設置してください。

東西型 南北型

３㎡タイプ ＷＥ－４ ＮＳ－４

４㎡タイプ ＷＥ－４Ｌ ＮＳ－４Ｌ
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温水器を固定できる場所温水器を固定できる場所

　 台風、強風、地震などの時のためにもステンレス線とヒートンでしっかりと固定でき、

安定する場所をお選びください。棟瓦やまくら木などには絶対にのせないでください。

棟瓦および本体の破損、落下事故の原因になります。

■■ 据付け上の注意据付け上の注意

　 温水器は左右水平に設置し、絶対に右下がりにならないように注意してください。

　 温水器の固定は確実に行ってください。梱包をはずした温水器は引きずったり、物を

あてたりしないように取扱に十分注意してください。

　特に集熱部の角には注意してください。ガラスが割れることがあります。

■■ 据付け方法据付け方法

ステンレス線の張り角度ステンレス線の張り角度

機種名 ステンレス線固定本数

CH-N23 左図の通り固定

CH-N24 上部６カ所、下部を６カ所で固定
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貯湯部の固定貯湯部の固定

(1)  温水器の設置場所を決めます。

(2)   温水器の設置場所と位置関係を考慮しながらヒートンをしっかりと固定できる場所に

ねじ込み、２重にしてしっかりと巻きつけてください。

(3)  温水器の設置場所に合わせて、ステンレス線を適切な長さに切ります。

(4)  ステンレス線と瓦が接触する部分に保護材（ＰＥパイプなど）を入れます。

(5)   屋根に貯湯部を引き上げ、ステンレス線を貯湯部の取っ手に通してしっかりと巻いて

ください。
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集熱部の接続集熱部の接続

(1)    集熱部（右）の右側面、集熱部（左）の左側面の溝に六角ボルトをはめ込み、集熱部

に付属の取っ手を取り付けて、ナットでしっかり固定してください。

(2)    同様に六角ボルトをはめ込み、接続金具（右）、接続金具（左）を図のように仮止め

してください。

(3)  集熱部を屋根に上げます。

(4) 貯湯部の左右のボルトを外してください。

(5)      集熱板パイプの保護キャップと貯湯部の保護シールをはずして、集熱板パイプを貯湯

部の集熱板パイプ受け金具に合わせてしっかりはめ込んでください。

(6)   (4) で外したボルトで接続金具（右）、接続金具（左）を貯湯部に固定して、集熱部の

仮止めのボルトを固く締めつけてください。

集熱板パイプをはめ込む
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集熱部の固定集熱部の固定

(1)   左右の集熱部を集熱板連結金具で固定し、両側にステンレス線固定金具をとりつけて

ください。

(2) ステンレス線固定金具にステンレス線をしっかり巻きつけて、集熱部を固定します。
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ボールタップの取り付けボールタップの取り付け
(1)   点検口カバーと給水タンク蓋をはずしてください。

(2)   ボールタップとパッキンをタンクの内側から穴に通して、ボールタップが垂直になる

ように外側からワッシャとナットで固定してください。

(3)   外装化粧板とＰＥエルボを取り付けたあと、給水タンク蓋と点検口カバー、オーバー

フローキャップを取り付けてください。

 水 道 配水 道 配 管

■■ 配管上の注意配管上の注意
　配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。

■■ 給水・給湯配管給水・給湯配管
　給水配管材料、シール材などは各市町村水道局（課）承認のものを使用してください。

　 温水器からバルブまでの給水・給湯配管は必ずＰＥパイプで配管してください。ＰＥ

パイプは水道１種を使用してください。一般用を使用すると抜けたり、破裂したりす

ることがあります。

　温水器に接続する前に必ず水を流して配管内のゴミを排出してください。

　 凍結のおそれのある地域では、給水栓の近くに冬期排水栓を設けてください。また、

配管に電気ヒーターを巻くなど適切な凍結予防をしてください。

　 ボールタップに配管重量がかかったり、風などで配管が揺れたりしないように各所固

定してください。
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　給湯機への配管には逆止弁とストレーナーを必ず取り付けてください。

 据付け工事後の点検と確認据付け工事後の点検と確認

　据付け工事が終了しましたら、下記のことを点検してください。

１．給湯栓を開いて貯湯タンク、配管内のゴミなどを流し出してください。．給湯栓を開いて貯湯タンク、配管内のゴミなどを流し出してください。

２．シャワー使用の場合、給湯圧が十分あることを確認してください。．シャワー使用の場合、給湯圧が十分あることを確認してください。

３．満水時のステンレス線やヒートンなどの固定状態を点検してください。．満水時のステンレス線やヒートンなどの固定状態を点検してください。

４．配管、接続部の水漏れがないことを点検してください。．配管、接続部の水漏れがないことを点検してください。

５．外装は、乾拭きして汚れをよくふきとってください。．外装は、乾拭きして汚れをよくふきとってください。

■■ お客様への説明お客様への説明

　据付け工事が完了しましたら、お客様に取扱方法について十分にご説明ください。

　 保証書に必ず必要事項をご記入のうえお客様にお渡しください。また取扱説明書に従っ

て「アフターサービス」について説明してください。
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